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Na temelju dl. 118., st. 2., alinea 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
Skoli (,,NN" br. 87/08, 86109,92110,105/10, goln, 16/12,96/12, 126/12, g4/li i l5z/l-4;,
dl.2l. Zakona o za5titi od poZara (,,NN* br.92/10), dl. 1. i 3. Pravilnika o sadrZaju op6eg
aktaiz podrudja zaltite odpoLara (,,NIN{" br. 116/ll) i dl. 58. Statuta Osnovne rri.l"tridk"
Skole Matka Braj5e Ra5ana (u daljem tekstu: Skola;, Skolski odbor na sjednici Jdrzano.l

23, AL, 2016. donio je :

PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA

I. TEMEIJNE ODREDBE

dhnak 1.

Pravilnikom o zaStiti odpoLara(dalje u tekstu: pravilnik I Skola ureduje:
- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapretlivanj a zadtite od poLara
- ustrojstvo i nadin provodenja zaitite od poLara, obveze i odgovornosti radnika

zaduilenog za obavljanje poslova zaitite od poilara
- obveze

- obveze

odgovornosti u provedbi mjera za5tite od poZara

odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima
unutarnja kontrola provedbe mjera za5tite odpoLani ovlasti, obveze i odgovornosti
nadin upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima i opdim mjerama
za(tite od poLara te osposobljavanje radnika za zaitibt od poLara i vodenje evidencije
o tome

- osposobljavanje radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu i ga5enje
podetrrih poiara, periodidne provjere znanja i voclenja evidencije o tome

- osposobljavanja radnika zarad na radnim mjestima s pove6anim opasnostima
- odtilavanje opreme i sredstava za ga5enje poLara i osoba zaduLena za odrLavanje

opreme

- odrZavanje u ispravnom stanju uredaja i instalacija dija neispravnost moZe prouzroditi
poZar ili eksploziju

- poduzimanje odgovaraju6ih organizacijskih i tehnidkih mjera zastite od poZara u
sludaju privremenog poZarnog rizika

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poLara
- mjere zabrane i ogranidenjaizzaitite odpoLarate prostorije i prostori na koje se one

odnose

- postupanje u sludaju nastanka polara

dlanak2.
lzrazi navedeni u ovom Pravilniku u mu5kom rodu glede rodne pripadnosti neutralni su i
odnose se na osobe oba spola.

dhnak3.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Skole i tre6e osobe za vrijeme njihovog
boravka u Skoti.

dlanak 4.

U Stoti se provodi zaltita od po?arau svim unutarnjim i vanjskim prostorima i okoli5u Skole
u skladu sa zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

U. USTROJSTVO I NAdIN PROVODENJA ZASTITE OD POZARA, OBVEZE I
ODGOVORNOSTI RADNIKA ZADUZENOG ZA OBAVTJANJE POSLOVA
zASTITE oD PoZARA

ilanak 5.

Ravnatelj Skole odgovoran je za provedbu mjera za5tite od,poLarau Stoli.



U izvr5avanju obveza iz stavka 1. ovog dlanka ravnatelj:
- osigurava izvr5avanje svih propisanih obveza iz podrudja za5tite od poLara i

nadzire provodenje propisanih mjera za5tite od poZara
- redovito nabavlja opremu i sredstava za zaititu od polara
- odretluje radnika zadaLenogza obavljanje poslovaiaStite od poLaru
- pravodobno upuduje radnike na redovita osposobljavanja u svezi zaltite od

polara
- pri zasnivanju radnog odnosa upoznaje radnike Skole o opasnostima i op6im

mjerama zaitite odpoLaru, odnosno daje ovla5tenje drugom radniku Skoie da
izvr5i tu obvezu

- organizira spa5avanje radnika i drugih osoba u Skoli u sludaju izbijanja
poLara

- poduzima i druge radnje i mjere u svezi sa za5titom odpo?ara.

ilanak 6.
Ravnatelj 6e za rudnika koji 6e biti zaduLen za obavljanje poslova za5tite od poZara i
unapredenje stanja za5tite od po1ara odrediti osobu koja ima najmanje zavr5eno
srednjo5kolsko obrazovanje u detverogodi5njem trajanju i polozen struSni ispit na nadin
kako je propisao ministar nadleLanza unutarnje poslove.

Osoba iz stavka 1. ovoga dlanka mora imati odgovaraju6u ispravu o poloZenom strudnom
ispitu prema stavku 1. ovog dlanka koja se duva u personalnom dosjeu .udniku.

tlanak 7.
Osoba zaduLena za obavljanje poslova za5tite od poZara iz Elanka6 . ovog Pravilnika :

- skrbi o provodenju preventivnih mjera zaltite odpoLara
- nadzire pridrZavanje mjera za5tite od poZara

- nadzire ispravnost ure<laja i opreme za ga5enje poLara
- nadzire ispravnost svih ure<Iaja i opreme te instalacija koje bi

poLar

- provodi unutarnju kontrolu provedbe mjera za5tite od
uodenim problemima, nedostacima i nepravilnostima
ravnatelja

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem za5tite odpoLara.

dhnak 8.
Radnici Skole su duZni u svezi sa za5titom odpoLara:

- raditi i pona5ati se na nadin dane izazovupolar
- ptidrilavati se svih propisanih mjera za5tite od poZara i izvr5avati sve obveze

u svezi sa za5titom odpoiara
- upozoravati na opasnost od pozara do kojega bi moglo do6i zbog

nedostataka na objektu, opremi, instalacijama i sl.

- zavr5iti program osposobljavanjaza provedbu preventivnih mjera zaltite od
poLara, ga5enje polara i spa5avanje ljudi i imovine ugroZene poZarom

- sve uodene kvarove na uredajima ili instalacijama kojima se sluZe tijekom
rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz Elanaka 6. i 7. ovoga pravilnika

- o nastanku poZara izvijestiti Centar 112, najbliLu vatrogasnu postrojbu, a
prema potrebi i policiju te sudjelovati u ga5enju poLara

M. OBVEZE I OI}GOVORNOSTI U PROVEDBI ZASTITE OD POZARA

ilanak 9.

U okviru provodenja mjera za5tite od poZara Skola;e duLna:

mogle izazvati

polara i o svim

odmah izvje56uje



l. pri projektiranju ili izvodenju radova na postoje6im objektima, adaptaciji,
rekonstrukciji i ugradnji uretlaja i opreme te odrZavanju objekata i opreme mora se

osigurati za\tita od poLara tako da se u sludaju poLara: oduva nosivost konstrukcije
tijekom odredenog vremena prema posebnim propisima, sprijedi Sirenje vatre i dima
unutar gradevine i na susjedne gradevine, omogu6i spalavanje i izlazak osoba iz
gradevine i zaitita spa5avatelja

2. odrLavati slobodne i propisno oznadene evakuacijske putove i pristup vatrogasnim
vozilima

3. redovito osposobljavati osobe ovla5tene za zaititu od polaru i radnike Skole iz
podrudja za5tite od poLara

4. posjedovati uredaje, opremu i sredstava za ga5enje polara, vatrogasnih apxata,
druge uredaje za ga5enje poLara i ostalu propisanu opremu u skladu s tehnidkim
normativima i standardima za zaStitu od poZara

5. odrLavati u ispravnom stanju elektridne, plinske, gromobranske, ventilacijske
instalacije i urectaje i druge urectaje i opremu koja moZe prouzroditi nastajanje i
Sirenje poLarate o odrZavanju posjedovati dokumentaciju

6. prijenosni aparati za ga5enje polara trebaju biti na propisan nadin oznadeni, uvijek
dostupni i namjenski kori5teni te trebaju sadrLavati vidljivu oznaku o ispravnosti i
funkcionalnosti

7. redovito obavljati kontrolu instalacija i uredaja iz todke 5. ovog dlanka i posjedovati
valjanu dokumentaciju o kontrolama i odrZavanju

8. vidljivim znakovima oznaditi zabranu pusenja u svim prostorima Skole
9. poduzimati i ostale mjere radi za5tite odpoLara

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBIYIM OVLASTIMA I
ODGOVORNOSTIMA

ilanak 10.

Ravnatelj je odgovorna osoba za provedbu mjera za5tite od poLara i u svezi s poZarom
sukladno zakonskim i podzakonskim odredbama te odredbama ovog pravilnika.

V. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZASTITE OD POZARA,
ovLAsTr, oBvEzE I ODGOVORNOSTI

dhnak 11.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera za5tite od po1ara provodi osoba iz dlanaka 6. i 7. ovog
Pravilnika koja je obvezna o svim uodenim nedostacima i nepravilnostima glede mjera
zaitite od poZara i u svezi sa za5titom od poLara odmah izvijestiti ravnatelja koji je obvezan
poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uodenih nepravilnosti i sve ostale mjere u svezi
za5tite odpoiara.

VI. NAdIN UPOZNAVANJA RADNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD S

OPASNOSTIMA I OPCIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA TE
OSPOSOBIJAVANJE RADNIKA ZA ZASTITU OD POZARA I VODENJE
EVIDENCIJE O TOME

ehnak 12.

Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj duZan je sve radnike Skole prilikom
stupanja na rad upoznati s opasnostima i opdim mjerama za5tite od poZara.

Osim obveze iz stavka l. ovog dlanka, svi radnici trebaju biti informirani o mjestu na kojem
se nalazi glavni ventil za vodu i glavna sklopka za iskljudivanje elektridne energije.



dhnak 13.

Skola.;e obvezna radnike uputiti na osposobljavanje pudanstva za provedbu preventivnih
mjera za5tite od poLara, ga5enje podetnih poLara i spa5avanje ljudi i imovine ugroZenih
poZarom prema posebnim propisima.

O ispunjavanju obveze izstavka 1. ovog dlanka vodi se evidencija.

VIII. OSPOSOBLJAVANJE RADMKA ZA RUKOVANJE OPREMOM I
SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GASENJE POdETNIH POZARA,
PERIODIdNE PROVJERE ZNANJA I VODENJE EVIDENCIJE O TOME

dlanak 14.

Radnici su obvezni biti osposobljeni za rukovanje prirudnom opremom i sredstvima za

dojavu i gaienje podetnih poLaru i periodidno obnavljati taznanja.

O obvezama iz stavka 1. ovog dlanka vodi se evidencija.

VI[. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJf,STIMA S

POVECANIM OPASNOSTIMA

ilanak 15.

Radnici koji rade na radnim mjestima s pove6anim opasnostima za nastanak i mogu6e

posljedice poLara moraju biti osposobljeni za sludaj nastanka po1ara i mogu6e posljedice
poiara.

Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovog dlanka izvr5it 6e radnik izdlanaka 6. i 7. ovog
Pravilnika odnosno ovla5tene pravne ili fizidke osobe.

IX. ODRZAVANJE oPREME I SREDSTAVA zA GASENJE PoZARA I oSoBA
ZADUZEN A ZA ODRZAVANJE OPREME

ilanak 16.

Sredstva za podetno ga5enje poLara i sva ostala sredstva i oprema za galenje po1ara moraju
se drZati u ispravnom stanju, redovito odr1avati i kontrolirati te o odrZavanju i kontroli voditi
odgovaraju6e evidencije.

ilanak 17.

Hidranti i hidrantna mreiatrebaju se odrZavati u ispravnom stanju na sljedeii nadin:

- svi hidranti trebaju biti obiljeZeni oznakama

- podzemni hidranti trebaju biti osigurani propisanim'poklopcem, a zidni
ormari6ima

- svaki zidni hidrant treba kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih

cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom

- prostor oko hidranta mora stalno biti stalno slobodan da se hidrantu moZe

nesmetano pristupiti, a u zimsko doba uvijek odi56en

- najmanje jedanput mjesedno treba provjeriti dostupnost svih hidranata, a

otklanjanje uodenih kvarova povjeriti strudnoj osobi

- osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih
dimenzija

postaviti vidne oznake gdje se nalazi glavni ventil zazatvaranje i otvaranje

vode

- hidrantsku mreZu sa svim uredajima jednom godi5nje treba kontrolirati
ovla5tena pravna osoba



dlanak 18.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uodljivim i lako dostupnim mjestima.

Prijenosni apanti postavljaju se na podu ili na zidu tako da im je rudka za no5enje u visini
1.5 m od poda.

Vatrogasni aparati moraju se stalno odrLavati.

dhnak 19.

OdrZavanje vatrogasnih aparata obuhva6a:

- redoviti pregled

- periodidni pregled

ilanak20.
Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi

ga radnik iz Elanaka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Redovitim se pregledom utvr<luje:

- uodljivost i dostupnost aparata

- op6e stanje aparata

- stanje plombe zatvaradaodnosno ventila

- kompletnost aparata.

Uodene nedostatke radnik iz stavka l. ovoga dlanka treba sam otkloniti.

Ako to nije mogu6e, otklanjanje nedostataka duZan je povjeriti ovlaitenoj pravnoj ili fizidkoj
osobi' 

dhnak 21.

Periodidni pregled vatrogasnih aparataobavlja se najmanje jedanput godi5nje.

Periodidni pregled vatrogasnih aparata obavljaju pravne osobe, fizidke osobe obrtnici ili
strudne sluZbe (serviseri) ovla5teni od proizvodada ili njegovog ovla5tenog zastupnika.

Nakon izvr5enog periodidnog pregleda svaki se aparat oznailava propisanom naljepnicom.

tlanak 22.
Osoba iz dlanaka 6. i 7. ovog pravilnika zaduLena je za odrLavanje opreme i sredstava za

ga5enje poLara.

O odrZavanju opreme i sredstava za ga5enje poLara vodi se evidencija. .

X. ODRZAVANJE U ISPRAVI\OM STANJU I]REEAJA I INSTALACIJA dIJA
NEISPRAVNOST MOZE PROUZROtTTT POZIR ILI EKSPLOZIJU

dtanak 23.

Posebne mjere za5tite od poZara obvezno se provode na:

- gromobranskiminstalacijama

- dimovodno loZi5nim i plinskim instalacijama,

- elektridniminstalacijama

- ostalim uredajima i instalacijama za koje postoji pove6ana opasnost od

poiara

Instalacije i uretlaji iz stavka 1. ovog dlanka moraju se reitovito odrLavatii kontrolirati te o
odrZavanju i kontroli voditi odgovarajude evidencije.



xr. PODUZIMANJE ODGOVARAJUEtrI ORGAI\TIZACIJSKIH I TEHNIEKtrI
MJERA ZASTITE OD POZARA U SLUCAJU PRTVREMENOG

POZARNOG RIZIKA

Clanak24.
Za sludaj privremenog poLxtogrizika potrebno je poduzeti dodatne organizacijske, tehnidke

i ostale odgovaraju6e mjere, apremapotrebi angaiitati i odgovaraju6e sluZbe.

Mjere iz stavka 1. ovog dlanka poduzimaju se u sludaju:

- rada s otvorenom vatrom, aparatima zavarcnje i uporabe otvorenog plamena

ili alata koji iskre odrediti prostore u kojima se ovi poslovi mogu sigurno

obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaStite od poZara

- radasa zapaljivim materijalima, otpadom ili slidnom ambalaZom

- sludajeva u kojima se okuplja ve6i broj osoba u Skoli; priredbama,

natj ecanj im a, izloLbama i sl.

xil. usTRoJsrvo MOTRENJA, JAVLJANJA r UZBUNJTVANJA O
OPASNOSTIMA OD POZARA

dlanak25.
Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od poLaru obavlja se u skladu s propisanim

znakovima uzbunjivanja, prema planovima zaBtite od poZara te odlukama nadleZnih tijela

lokalne i regionalne samouprave.

X[I. MJERE ZABRANE I OGRANTtTN.U, IZ ZASTITE OD POZARA TE

PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

ilanak 26.

Svi evakuacijski putovi moraju biti propisno oznadeni, a pristup vatrogasnim vozilima u

svakom trenutku potpuno slobodan.

U cjelokupnom unutarnjem i vanjskom prostoru Skole zabranjeno je pu5enje, a vidljivim

znakovima mora biti oznadena zabranapu5enja u svim prostorima Skole.

Rad s otvorenom vatrom, aparatima zavarenje i uporabom otvorenog plamena ili alata koji

iskre smije se obavljati samo u prostorima u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz

poduzimanje posebnih mjera za5tite od poZara.

Svu zapaljivu ambalaZu, istro5ene materijale i druge otpatke svakodngvno treba iznositi iz

prostorija i odlagati na odgovaraju6e mjesto.

Elektridne grijalice, kuhala i drugi elektridni aparati smiju se koristiti samo u odredenim

prostorijama.

XTV. POSTUPANJE U SLUdAJU NASTANKA POZARA

tlanak27.
Svaki radnik i svaka osoba koja u Skoli primijeti neposrednu opasnost od nastanka poLara ili
poilar duina je prema svojim psihofizidkim sposobnostima odmah pristupiti otklanjanju

opasnosti odnosno ga5enju poiara, postupaju6i pri tome na nadin da ne dovede u opasnost

sebe ili drugu osobu.

Osoba iz stavka 1 . ovog dlanka duZna je o poLaru izvijestiti Centar ll2, nqbliLu vatrogasnu

postrojbu, a prema potrebi i policiju.



Odmah nakon izbijanja poilaru u Skoli se mora iskljuditi elektridna
razvodnoj plodi, uredaji u kotlovnici i dovod plina.

na glavnoj

Do dolaska vatrogasaca ili policije radnici Skole i ostale osobe obvezne su poduzeti mjere za
gasenje poLara i pritom se koristiti svim primjerenim raspolozivim sredstvima.

ilanak28.
Nakon zavr5enog gasenja poLan ravnatelj je obvezan prema uputama i u dogovoru
voditeljem vatrogasne postrojbe kojaje gasila poZar prema potrebi organizirati deZurstvo
drugi oblik nadzora, kao i o poZaru izvijestiti sva nadleZna tijela.

XV. PRIJELAZNE IZAVRSNE ODREDBE

dtanak29.

\ie5enje o razvrstavanju u kategoriju ugroZenosti od poiara i plan evakuacije prilozi su ovom
Pravilniku.

dhnak30.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj plodi Skole.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj

27.02.2otb, godile.
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